
SM355B 4xTUV PLS 9W HFM
Total UV-C output (W): 0.37

Effec�ve irradiance in maximum intensity direc�on
Distance from

luminaire
(m)
0.2
2

10

Maximum
irradiance value

(mW/m2)

Maximum
irradiance value

(W/m2)
1522.62
135.63

8.29

1.52
0.14
0.01

12



±0.2°



torque: 10 Nm
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USER MANUAL 

Content 

1. UV-C basic informa on 
2. Applicable safeguards and installa on requirements for the wall mount UV-C device 
3. Maintenance and safe use 
4. Warnings concerning reasonably foreseeable improper usage, malfunc ons, and hazardous failure modes. 

1 UV-C basic informa on 
What is UV-C? 
Ultraviolet (UV) light is invisible to human eyes. It can be subdivided into three categories: 
- UV-C from 200 to 280 nm - For disinfec on purposes and germicidal applica on. 
- UV-B from 280 to 315 nm - For medical use (i.e. phototherapy to treat skin condi ons, including psoriasis). 
- UV-A from 315 to 400 nm - For use with curing, suntanning and insect traps. 

How does UV-C work? 
- UV-C radia on can break the DNA and RNA of bacteria, viruses and spores, meaning that they leave them harmless. There 

are no known micro-organisms resistant to UV-C1. 
- UV-C technology has been used safely and ec vely in hospitals and governmental buildings for more than 40 years 2. 
- Most UV-C solu ons u ze conven onal ligh ng, with LED now improving in e ciency. 
- The peak output of our germicidal lamps (253.7 nm) is close (80%-85%) to the maximum e ec veness of UV-C (265 nm). 
- Smaller UV-C wavelengths (222 nm) are being explored as less harmful alterna ves. 

2 Installa on requirements and safeguards for this product 
The device described in this guide is designed to operate and provide UV-C irradia on in the open air of indoor rooms for 
disinfec on. The disinfec on happens in a germicidal zone over the height where people are occupying the room. Staying in the 
room where these luminaires are installed and turned on is allowed if the below instruc ons are followed while being present in 
the subject indoor room. To achieve this safe condi on, the following precau ons must be taken and followed and kept during 
use: 
2.1 Installa on, electrical connec on, and veri ca on of installed products,  
2.1.1 Installa on of the products referenced herein should only happen a er a design of the UV-C irradia on in the applica on 

itself, which de nes exact posi ons for installa on. (referenced commonly as ligh ng design). 
2.1.2 The product installa on must follow the pictorial instruc ons provided in this document, with the below precau ons to 

be followed: 

a. Check the product a er unpacking for damage. Do not install physically damaged product. 
b. Only install into ceilings that meets the following criteria: 

i. Suitable to hold luminaire weight 
ii. The ceiling is horizontal and suitable for the size of the ture 

iii. The product must be installed in a safe height as described in the pictorial instruc ons 
iv. A ch safety anchorage strap to the luminaire to both top connec on points (behind the ceiling a er 

installa on), as addi onal safety measure (safety strap not included) 
2.1.3 The product must be installed on a power circuit which meets the following criteria: 

A. Can be turned on/o  separately from any general ligh ng used in the building 
B. It meets the na onal electric code of the actual country of use and installa on 
C. It is separated from any ligh ng system by its own circuit breaker 
D. The input power switch must be lockable for safe shutdown during maintenance 

 

 
1 Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inac va on of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised, updated and expanded by Adel Haji Malayeri, Madjid 
Mohseni, Bill Cairns and James R. Bolton. With earlier contribu ons by Gabriel Chevrefils (2006) and Eric Caron (2006) With peer review by Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) 
and Karl G. Linden 
2 EPA Report, “Building Retro ts for Increased Protec on Against Airborne Chemical and Biological Releases” Pg. 56 
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2.2 Visible marking of freely accessible height 
Heights de ned in this se on are as below, de ned by the distance to the or. 
- Ceiling height – height of the ceiling measured from the or and has a minimum value of 2,6 m. 
- Accessible height – height, which de nes the level to stay below during the opera on of the UV-C unit. This height has 

a minimum value of 2,3 m. 
During normal use of this product, it is strictly forbidden to climb, reach and/or enter by any means into the zone which is above 
the Accessible height. Above the accessible height, UV-C irradiance is high enough to cause injury and/or pose risk to human 
health. 
The below marking needs to be placed into the room where the product is installed to dis nguish and mark the accessible 
height. The markings must not blend into the surroundings. The height of installa n of these marks is 1,83 m from the or  for 
all loca ons where markings must be installed. It is not allowed to remove or cover the marks a nstalla n by any means  
(examples of not allowed covering: overpain ng, covering by furniture, temporary removal). If the actual pos on of installa on 
requires, use add onal n to prevent the markings from being removed from their pos on a nstalla n (example:  

ng with add onal pins to avoid peeling o ). 
The marks must be placed in the following loca ons in the rooms where the product is installed. 
- Any entry point to the room where the product is installed (example: outside of the door(s) of 

entry). 
- Under the product itself or on the closest wall where free access in the room is available. If 

mu ple ures installed in the same room, at least 1 mark per unit must be placed on the 
wall. 

Commissioning (Veri c  of the mounted products) 

Installa n of the products referenced herein should only happen  a design of the UV-C 
irradia n in the applica n itself (referenced generally as ligh ng design). In any case the installa n cannot be handed over 
to the nal customer without nal commissioning of the products in the actual installa n. 
Steps of veri ca  of the installed products are as below: 
a. Install luminaire to the pre-designed pos ons according to this document following all instru ons. 
b. Stay on the ground level and make sure no one is staying above 2 m. 
c. Use personal pro ve equipment that protect against UV-C irradia  and/or accidental exposure. 
d. Turn on power to the luminaires. 
e. Survey the room with a sens ve UV-C meter at 1,83 m height for UV-C levels. Ensure that the used UV-C meter is capable 

to measure within the range of 0.2 µW/cm2 irradiance. 
f. UV-C levels are acceptable if they are at 0.2 µW/cm2 for an 8 hour exposure e, or an equivalent dose as per ISO 15858. 
g. If the intensity level is not according to the usage of the room (Exposure me and/or irradiance) the pos on and number  

of units should be reconsidered and adjusted to reach the required level of irradiance in the actual installa n. 

3 Maintenance: 

The unit is designed for minimum maintenance need and me. Possible maintenance for the unit by a quali ed person is limited 
to changing lamps in the unit. 
Occasional UV-C measurements must be made to ensure that the UV-C levels in the treated areas remain within the allowable 
exposure limits. A regular cycle of cleaning the lamp and interior re ector must be established based on visual inspe on a nd 
experience. The frequency of cleaning will vary with the cond ons surrounding each installa n. It is recommended that the 
lamp and re ector be cleaned at least every 6 months. 
Lamp exchange needs can be iden d by the lamps opera ng hours, or by doing periodic irradiance measurements at prede- 

ned pos ons of the actual installa  in the nal environment. 

Lamp exchange and/or cleaning procedure must be executed in this order: 

1. Iden  the unit that needs cleaning or maintenance. 
2. Use personal pro ve equipment that protect against UV-C irradia  and/or accidental exposure. 
3. Make sure that power is turned o  at the switch that is switching the UV-C devices centrally. 
4. Lock out and tag out the lockable switch which in o  state. This ensures safety during maintenance against accidental turn  

on. 
5. Remove the 4 capped nuts from the bo om and remove the white bo om plate. 
6. Take out the 4 lamps by pulling it forward from the holder. 
7. Clean the lamps with a so  lint-free cloth. 
8. Clean the re ectors with a so  lint-free cloth. For re ectors, the cloth may be moistened with pure alcohol. 
9. Place the lamp back into the lamp holders. If replacing lamp, place new lamp into pos on. Lamps contain mercury.  

Replaced old lamps should be disposed properly! 
10. Re pos on the white plate and place the capped nuts back into pos on. Tighten the capped nuts. 
11. Leave the area of the UV-C beam and stay in the freely accessible zone as de ned by the visible marking safeguard. 
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12. Remove the lockout tagout from the switch at the central switch loca on. 
13. Turn on power. 
14. Repeat the commissioning process to make sure that  lamp replacement, the irradiance levels are s  acceptable. 

In case of lamp breakage follow below instruc n: 

Before cleanup: 
Have people and pets leave the room and avoid the breakage area on the way out. 
Open a window or door to the outdoors and leave the room for 5-10 minutes. 
Shut o  the central forced-air hea ng/air cond oning (HVAC) system if you have one. 
Collect materials you will need to clean up the broken bulb: 
o  paper or cardboard. 
o  tape (e.g., duct tape). 
o Damp paper towels or disposable wet wipes (for hard surfaces). 
o Glass jar with a metal lid (such as a canning jar) or a sealable plas bag(s). 

Cleanup Steps for Hard Surfaces 

1. Carefully scoop up glass fragments and powder using s f paper or cardboard and place debris and paper/cardboard in 
a glass jar with a metal lid. If a glass jar is not available, use a sealable plas bag. (NOTE: Since a plas bag will not 
prevent the mercury vapor from escaping, remove the plas  bag(s) from the home  cleanup). 

2. Use s y tape, such as duct tape, to pick up any remaining small glass fragments and powder. Place the used tape in the 
glass jar or plas bag. 

3. Wipe the area clean with damp paper towels or disposable wet wipes. Place the towels in the glass jar or plas  bag. 
4. Vacuuming of hard surfaces during cleanup is not recommended unless broken glass remains a all other cleanup steps  

have been taken. [NOTE: It is possible that vacuuming could spread mercury-containing powder or mercury vapor, 
although available informa on on this problem is limited.] If vacuuming is needed to ensure removal of all broken glass, 
keep the following ps in mind: 
a. Keep a window or door to the outdoors open. 
b. Vacuum the area where the bulb was broken using the vacuum hose, if available; and 
c. Remove the vacuum bag (or empty and wipe the canister) and seal the bag/vacuum debris, and any materials used to 

clean the vacuum, in a plas  bag. 
5. Promptly place all bulb debris and cleanup materials, including vacuum cleaner bags, outdoors in a trash container or 

protected area un  materials can be disposed of. Avoid leaving any bulb fragments or cleanup materials indoors. 
6. Next, check with your local government about disposal requirements in your area, because some locali es require 

orescent bulbs (broken or unbroken) be taken to a local recycling center. If there is no such requirement in your area,  
you can dispose of the materials with your household trash. 

7. Wash your hands with soap and water disposing of the jars or plas bags containing bulb debris and cleanup  
materials. 

8. Con nue to air out the room where the bulb was broken and leave the HVAC system shut o , as pra , for several  
hours. 

Cleanup Steps for Carpe  or Rugs 

1. Carefully scoop up glass fragments and powder using s  paper or cardboard and place debris and paper/cardboard in  
a glass jar with a metal lid. If a glass jar is not available, use a sealable plas bag. (NOTE: Since a plas bag will not 
prevent the mercury vapor from escaping, remove the plas  bag(s) from the home a  cleanup). 

2. Use s y tape, such as duct tape, to pick up any remaining small glass fragments and powder. Place the used tape in the 
glass jar or plas bag. 

3. Vacuuming of carpe ng or rugs during cleanup is not recommended unless broken glass remains a er all other  cleanup 
steps have been taken. [NOTE: It is possible that vacuuming could spread mercury-containing powder or mercury vapor, 
although available informa n on this problem is limited.] If vacuuming is needed to ensure removal of all broken glass,  
keep the following ps in mind: 
a. Keep a window or door to the outdoors open. 
b. Vacuum the area where the bulb was broken using the vacuum hose, if available, and 
c. Remove the vacuum bag (or empty and wipe the canister) and seal the bag/vacuum debris, and any materials used to 

clean the vacuum, in a plas  bag. 
4. Promptly place all bulb debris and cleanup materials, including vacuum cleaner bags, outdoors in a trash container or 

protected area un  materials can be disposed of. Avoid leaving any bulb fragments or cleanup materials indoors. 
5. Next, check with your local government about disposal requirements in your area, because some locali es require 

uorescent bulbs (broken or unbroken) be taken to a local recycling center. If there is no such requirement in your area,  
you can dispose of the materials with your household trash. 

6. Wash your hands with soap and water disposing of the jars or plas bags containing bulb debris and cleanup  
materials. 

7. Con nue to air out the room where the bulb was broken and leave the HVAC system shut o , as prac cal, for several  hours. 

• 
• 
• 
• 
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Future Cleaning of Carpe  or Rugs: 

1. Air Out the Room During and A  Vacuuming 
2. The next several mes you vacuum the rug or carpet, shut o  the HVAC system if you have one, close the doors to other 

rooms, and open a window or door to the outside before vacuuming. Change the vacuum bag  each use in this area. 
3. A vacuuming is completed, keep the HVAC system shut o  and the window or door to the outside open, as pra , for  

several hours 

To secure safe use: 

1. Any change to layout of the place where UVC upper air luminaire is installed requires to run again commissioning procedure; see 
point 2.2 of this manual - Commissioning (Veri on of the mounted products). 

2. Any moderniza on in terms of pain ng walls or ceiling or changing ar cial ceiling (e.g tails exchange) requires to run a gain 
commissioning procedure; see point 2.2 of this manual - Commissioning (Veri on of the mounted products). 

3. Customer/User of UVC upper air luminaire is obliged to inform about risks related to UV-C devices, all par s working on his 
premises on product maintenance and/or cleaning, especially and including risk for health in case of being exposed to UV-C 
radia n and ways to prevent it. 

4 Reasonably foreseeable improper usage, malfunc ns, and hazardous failure modes. 

Issue / Failure mode Poten al e ect (s of failure) Poten al cause(s) / 
Mechanism(s) of failure Preven on 

 
 
 
 
 

Irradiance too low in the 
germicidal zone 

dose too low leading to reduced 
disinfec on rate which may cause 
airborne pathogens remaining 
inac vated 

 

T ambient of applica on 
Temperature monitoring, keep 
temperature within limits 
described in product speci on 

dose too low leading to reduced 
disinfec on rate which may cause 
airborne pathogens remaining 
inac vated 

 

shadowed area of UV-C 

 
Make sure treated are will not be 
shadowed by other objects 

dose too low leading to reduced 
disinfec on rate which may cause 
airborne pathogens remaining 
inac vated 

 

dust on UV-C source 

 
Make sure lamp (UV-C source) is 
clean and free of dust 

 
 

No dose at all - thus no 
disinfec on func on 

Luminaire is not on luminaire is not connected Connect luminaire according to 
manual instruc on 

driver not working luminaire is not switched on Switch on luminaire with all safety 
measure described in user manual 

Lamp not working end of life or failure of driver Replace driver by authorized 
provider 

 
Exposure to higher dose than 
allowed for 8 hours stay 

Unintended human exposure to 
UV-C, sunburn-like reac on to the 
skin and serious damage to 
the cornea 

 
Too high re ec ons from 
walls 

 
Do not allow changes to room 
layout er installa on. 

 
Exposure to higher dose than 
allowed for 8 hours stay 

Unintended human exposure to 
UV-C, sunburn-like reac on to 
the skin and serious damage to 
the cornea 

 
Too high re ec ons from 
walls 

In case of rooms that have movable 
walls, commission for smallest 
room size layout. 

 
Accidental exposure in the 
main beam 

Unintended human exposure to 
UV-C, sunburn-like reac on to the 
skin and serious damage to the 
cornea 

 
Visible marking safeguard is 
not followed 

Check training materials and user 
manual. Reinforce use of visible 
marking safeguard 

 
Accidental exposure in the 
main beam 

Unintended human exposure to 
UV-C, sunburn-like reac on to the 
skin and serious damage to the 
cornea 

 
Visible marking safeguard is 
not installed 

 

 

Lamp is broken during 
replacement 

 

Hg from the lamp may contaminate 
surface and room 

 

Accidental fall of lamp while 
relamping 

Be careful and focused while 
relamping. Follow replacement 
instruc on. In case of breakage 
follow instruc on how to clean Hg 
contamina on. 

 

Goods and surroundings 
damage due to UV-C 

 

Material degrada on, pain ng fade 
away due to UV-C 

Precious goods and non UV-C 
resistant materials around 
luminaire in germicidal zone 
are not secured while lamp 
opera ng 

Make sure all precious goods / 
objects/ signs are removed or 
hidden/protected from direct UV-C 
applica on 
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(GB) Safety preca ons 

 

 

 

• This product is UV-C Risk Group 3 rated, according to IEC 62471. 
• Warning: UV-C emi ed from this product. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Follow 

installa on instruc ns and user manual. 
• Warning: Our UV-C Products are not meant to be used in applica ons or ac vi es which may cause 

and/or lead to death, personal injury and/or damage to the environment. 
• Warning: Products not designed and/or intended to be used to disinfect medical devices or for medical 

purposes; Signify excludes any and all liability for any such improper use. 
• Warning: Products are not provided with safeguards and may only be installed and used in connec on 

with the appropriate safeguards. Customer is responsible for procuring and installing said safeguards prior 
to using the Product. 

• Warning: Products are designed and intended to be used in professional applica ons. Products are not 
meant for use in consumer or household applica ons. 

• Warning: Plants can be a ected by UV-C radia n, whereby some plants are more sensi ve than others. 
In tests Ficus Benjamina, Ficus Elas ca “Robusta”, Sansiferia Lauren  and Peperomia Obtusifolia showed 
good resistance to UV-C. Switch o  luminaires when no disinfec on is required. 

• Lamps include Mercury. If a lamp breaks, ven ate the room for 30 minutes and remove the parts, 
preferably with gloves. Put them in a sealed plas c bag and take it to your local waste facili es for 
recycling. Do not use a vacuum cleaner. Please follow User Manual. 

• The luminaire shall be installed by a qua ed electrician and wired in accordance with the latest IEE 
electrical regula ons or the na onal requirements. 

• During installa on or when maintaining the luminaire use sta c free gloves to avoid marks on the luminaire. 
• To remove dirt and spots use the following: 

- Dust: only use micro ber cloths. 
- Fingerprints, etc.: use a cleaner for synthe c materials with an sta c proper es. 

 

(DK) Sikkerhedsforanstaltninger 

 

 

 

• De e produkt er UV-C Risk Group 3 vurderet i henhold  IEC 62471. 
• Advarsel: Der udsendes UV-C fra de e produkt. Undgå øjen- og hudeksponering for uafskærmet produkt. Følg 

installa ons- og brugervejledning. 
• Advarsel: Vores UV-C-produkter er ikke beregnet  brug i applika oner eller ak viteter, der kan forårsage 

og/eller føre  død, personskade og/eller miljøskade. 
• Advarsel: Produkter er ikke designet og/eller beregnet  at desin cere medicinsk udstyr eller  medicinske 

formål; Signify udelukker et hvert ansvar ved forkert brug. 
• Advarsel: Produkter leveres ikke med sikkerhedsforanstaltninger og må kun installeres og bruges i forbindelse 

med de egnede sikkerhedsforanstaltninger. Kunden er ansvarlig for at anska e og installere førnævnte 
sikkerhedsforanstaltninger inden brug af produktet. 

• Advarsel: Produkter er designet og beregnet  professionel brug. Produkter er ikke beregnet  at blive brugt  
af forbrugere eller i hjemmet. 

• Advarsel: Planter kan blive påvirket af UV-C-stråling, og nogle planter er mere følsomme end andre. I test viste 
Ficus Benjamina, Ficus Elas ca “Robusta”, Sansiferia Lauren i og Peperomia Obtusifolia god 
modstandsdyg ghed over for UV-C. Sluk for armaturerne, når der ikke er behov for desinfek n. 

• Lamperne indeholder kviksølv. Hvis en lampe går i stykker, skal du ven ere rummet i 30 min er og erne 
delene, he lst med handsker. Læg dem i en forseglet plas kpose og tage det  di t lokale a aldsanlæg l 
genanvendelse. Brug ikke en støvsuger. Følg brugervejledningen. 

• Armaturet skal installeres af en autoriseret elektriker og kables i overensstemmelse med de seneste IEE 
elektriske forskri er eller de na onale krav. 

• Brug an sta ske handsker under montering og vedligeholdelse, for at undgå mærker på armaturet. 
• Brug følgende for at erne snavs og ple er: 

- Støv: Brug kun mikro berklude. 
- Fingera yk osv.: Brug et rengøringsmiddel  synte ske materialer med an sta ske egenskaber. 
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(SE) Säkerhetsåtgärder 

 

 

 

• Denna produkt är klassad som UV-C-riskkategori 3 enligt IEC 62471. 
• Varning: UV-C-utsläpp från denna produkt. Undvik ögon - och hudexponering  oavskärmad produkt. Följ 

installa onsanvisningarna och användarmanualen. 
• Varning: Våra UV-C-produkter är inte avsedda a  användas i applika oner eller ak viteter som kan orsaka 

och/eller leda ll dödsfall, personskador och/eller miljöskador. 
• Varning: Produkterna är inte konstruerade och/eller avsedda a  användas för a  desin cera medicinsk 

utrustning eller för medicinska ändamål; Signify ansvarar inte för sådan felak g användning. 
• Varning: Produkterna är inte försedda med skydd och får endast installeras och användas lsammans med 

lämpliga skyddsåtgärder. Kunden ansvarar för a  ska a och installera skydd innan produkten används. 
• Varning: Produkterna är konstruerade och avsedda för professionell användning. Produkterna är inte avsedda 

för använding av konsumenter eller i hushåll. 
• Varning : Växter kan påverkas av UV-C-strålning och vissa är känsligare än andra. I tester har Ficus Benjamina, 

Ficus Elas ca “Robusta”, Sansiferia Lauren i och Peperomia Obtusifolia visat god motståndskra  mot UV-C. 
Stäng av armaturerna när ingen desinfek on krävs. 

• Lampor innehåller kvicksilver. Om en lampa går sönder, ven lera rummet i 30 minuter och ta bort delarna, 
helst med handskar. Lägg dem i en förseglad plastpåse och ta den  din lo kala avfallsanläggning för 
återvinning. Använd inte dammsugare. Följ användarmanualen. 

• Armaturen ska installeras av en kva cerad elektriker och vara kabelansluten i enlighet med de senaste IEE -
elektriska bestämmelserna eller de na nella kraven. 

• Använd an sta ska handskar för a  undvika märken på armaturen under installa nen eller vid underhåll av 
armaturen. 

• För a  ta bort smuts och äckar använder du följande: 
- Damm: använd endast mikro berdukar. 
- Fingeravtryck osv: använd e  rengöringsmedel för synte ska material med an sta ska egenskaper. 

 
(NO) Sikkerhetsforholdsregler 

 

 

 

• De e produktet er Risikogruppe 3-gradert, i henhold l IEC 62471. 
• Advarsel: UV-C-stråling fra de e produktet. Unngå øye - og hud -påvirkning fra ubesky et produkt. Følg 

installasjonsinstruksjoner og brukerveiledning. 
• Advarsel: Våre UV -C-produkter er ikke ment å bli brukt i applikasjoner eller ak viteter som kan forårsake 

og/eller føre  død, personlig skade og/eller skade på miljøet. 
• Advarsel: Produktet er ikke laget for/eller ment å skulle brukes for desinfeksjon av medisinsk utstyr for 

medisinske bruksområder: Signify frasier seg alt ansvar i elle av denne type feilak ge bruk. 
• Advarsel: Produktet er ikke utstyrt med en sikkerhetsmekanisme og kan bare installeres og brukes i samsvar 

med en passende sikkerhetsmekanisme. Kunden er ansvarlig for å anska e og installere denne 
sikkerhetsmekanisme før produktet anvendes. 

• Advarsel: Produktene er laget for/ment å skulle brukes i profesjonelle bruksområder. Produktene er ikke 
tenkt bruksområder i hos sl kere eller i hjemmet. 

• Advarsel: Planter kan bli påvirket av UV-C-stråling og noen planter er mer sensi ve enn andre. I tester har Ficus 
Benjamina, Ficus Elas ca “Robusta”, Sansiferia Lauren  og Peperomia Obtusifolia vist seg å ha stor 
motstandsdyk ghet for UV-C. Slå av armaturene når desin sering ikke er nødvendig. 

• Lamper som inkluderer kvikksølv. Hvis en lampe knuses må rommet ven leres i 30 mi er og glasskår ernes, 
fortrinnsvis ved bruk av hansker. P  glasskårene i en forseglet plastpose og avlever  et lokalt 
avfallsanlegg for gjenvinning. Bruk ikke støvsuger. Følg Brukermanualen. 

• Lampeenheten må installeres av en kvali sert elektriker og koplet opp i henhold l de nyeste IEE elektriske 
forskri er ell er nasjonale krav. 

• Under installasjon eller vedlikehold på armaturet, bruk hansker som motvirker sta sk elektrisi et for å unngå 
merker på armaturet. 

• For å erne ski  og ekker, u ør følgende:  
- Støv; bruk utelukkende en mikr berklut. 
- Fingeravtrykk, etc.: bruk rengjører for synte ske materialer med an sta ske egenskaper.  
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(ES) Precauciones de seguridad 

 

 

 

• Este producto está clas cado en el Grupo de Riesgo 3, de conformidad con la norma IEC 62471. 
• ¡Advertencia! Este producto emite radiaciónUV-C. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto no 

protegido. Siga las instrucciones de instalación y el manual del usuario. 
• ¡Advertencia! Nuestros productos UV -C no están des nados a ser u zados en aplicaciones o ac vidades que 

puedan causar y/o provocar la muerte, lesiones personales y/o daños al medio ambiente. 
• ¡Advertencia! Este producto no está diseñados y/o des nado a ser u zado para la desinfección de disposi vos 

médicos o con nes médicos; Signify excluye toda responsabilidad por un uso indebido. 
• ¡Advertencia! Este producto no están equipado con salvaguardias, por lo que sólo pueden instalarse y u zarse 

aplicando las medidas de seguridad adecuadas. El cliente es responsable de adquirir e instalar dichas 
salvaguardias antes de u zar el producto. 

• ¡Advertencia! Este producto está diseñado y des nado para su uso en aplicaciones profesionales. Este producto 
no está des nado para uso domés co. 

• ¡Advertencia! Las plantas pueden verse afectadas por la radiación UV-C, si bien algunas plantas son más 
sensibles que otras. En nuestrs ensayos, plantas com o Ficus Benjamina, Ficus Elas ca "Robusta", Sansiferia 
Laurengil y Peperomia Obtusifolia mostraron buena resistencia al UV-C. Apague las luminarias si no se necesita 
desinfección. 

• Las lámparas con enen mercurio. Si se rompe una lámpara, ven e la habitación durante 30 minutos y re re los 
desechos, preferiblemente con guantes. Póngalos en una bolsa de plás co sellada y llévela a la instalación de 
residuos local para su reciclaje. No use una aspiradora. Por favor, siga el manual del usuario. 

• La luminaria debe ser instalada por un electricista cua cado y el conexionado eléctrico se realizará de acuerdo 
con las úl mas regulaciones eléctricas de la IEE o los requisitos nacionales. 

• Durante la instalación o al realizar el mantenimiento de la luminaria, use guantes an está cos para evitar 
marcas en la luminaria. 

• Para eliminar la suciedad y las manchas, use lo siguiente: 
- Polvo: u lice solamente paños de micro bra; 
- Huellas digitales, etc.: u ce un limpiador para materiales sinté cos con propiedades an está cas. 

 
 

(PT) Precauções de segurança 

 

 

 

• Este produto está class cado no Grufpo de Risco 3, de acordo com a norma IEC 62471. 
• Aviso! A radiação UV-C é emi da pelo este produto. Evite a exposição dos olhos e da pele ao produto não 

protegido. Siga as instruções de instalação e o manual do u lizador. 
• Aviso! Os nossos produtos UV-C não se des nam ao uso em aplicações ou a vidades que possam causar e/ou 

levar à morte, ferimentos pessoais e/ou danos ao meio ambiente. 
• Aviso! Produtos não projetados e / ou des nados a serem usados para desinfetar disposi vos médicos ou para 

ns médicos; Signify exclui toda e qualquer responsabilidade por qualquer uso impróprio. 
• Aviso! Os produtos não são fornecidos com proteções e só podem ser instalados e usados em conexão com  

as proteções apropriadas. O cliente é responsável por adquirir e instalar as referidas proteções antes de usar  
o produto. 

• Aviso! Os produtos são projetados e des nados ao uso em aplicações pro ssionais. Os produtos não se 
des nam ao uso em aplicações domés cas ou de consumo. 

• Aviso! As plantas podem ser afetadas pela radiação UV-C, pelo que algumas plantas são mais sensíveis do que 
outras. Em testes Ficus Benjamina, Ficus Elas ca "Robusta", Sansiferia Lauren  e Peperomia Obtusifolia 
mostraram boa resistência aos UV-C. Desligue as luminárias quando não for necessária desinfeção. 

• As lâmpadas contêm m ercúrio. Se uma lâmpada quebrar, ven e a habitação por 30 minutos e remova os 
detritos, preferentemente com luvas. Coloque -os num saco plás co selante e leve -o para a instalação de 
resíduos local para reciclagem. Não use um aspirador de pó. Por favor, siga o manual do u izador. 

• A luminária deve ser instalada por um eletricista qua cado e cabeada de acordo com os mais re centes 
regulamentos elétricos da IEE ou com os requisitos nacionais. 

• Durante a instalação ou manutenção da luminária, use luvas an está cas para evitar marcas na luminária. 
• Para remover sujeira e manchas, use o seguinte: 

- Pó: use apenas panos de micro bra; 
- Impressões digitais, etc.: use um limpador para materiais sinté cos com propriedades an está cas. 
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(NL) Veiligheidsvoorschri en 

 

 

 

• Dit product is geclassi eerd voor UV-C risicogroep 3, volgens IEC 62471. 
• Waarschuwing: Dit product straalt UV-C uit. Vermijd blootstelling van de ogen en huid aan het onbeschermde 

product. Volg de installa e-instruc es en de gebruikershandleiding. 
• Waarschuwing: Onze UV-C-producten zijn niet bedoeld voor gebruik in toepassingen of ac viteiten die de dood, 

persoonlijke letsels en/of schade aan het milieu kunnen veroorzaken of daartoe kunnen leiden. 
• Waarschuwing: producten die niet zijn ontworpen en / of bedoeld om te worden gebruikt voor het desinfecteren van 

medische hulpmiddelen of voor medische doeleinden; Signify sluit elke aansprakelijkheid uit voor dergelijk oneigenlijk 
gebruik. 

• Waarschuwing: Producten zijn niet voorzien van veiligheidsmaatregelen en mogen alleen worden geïnstalleerd en 
gebruikt in combina e met de juiste veiligheidsmaatregelen. De klant is verantwoordelijk voor het aanscha en en 
installeren van genoemde veiligheidsmaatregelen voordat het product wordt gebruikt. 

• Waarschuwing: producten zijn ontworpen en bedoeld voor gebruik in professionele toepassingen. Producten zijn niet 
bedoeld voor gebruik in consumenten- of huishoudelijke toepassingen. 

• Waarschuwing: Planten kunnen worden aangetast door UV-C-licht, waarbij sommige planten gevoeliger zijn dan 
andere. Bij proeven bleken Ficus Benjamina, Ficus Elas a "Robusta", Sansiferia Lauren  en Peperomia Obtusifolia 
goed bestand tegen UV-C. Schakel armaturen uit wanneer geen desinfec e nodig is. 

• De lampen beva en kwik. Als een lamp breekt, verlucht de kamer dan gedurende 30 minuten en ve rwijder de 
scherven, bij voorkeur met handschoenen. Steek deze in een verzegelde plas  zak en neem deze naar je plaatselijk 
recyclingpunt. Gebruik geen stofzuiger. Volg de gebruikershandleiding a.u.b. 

• De armatuur moet geïnstalleerd worden door een gekwal i eerde elektricien en moet aangesloten worden in 
overeenstemming met de nieuwste elektrische voorschri en van het IEE (Instu on of Electrical Engineers) of de 
na onale voorschri en. 

• Gebruik jdens de installa e van de armatuur a.u.b. niet-sta sche handschoenen om sporen op de armatuur te 
vermijden. 

• Gebruik het volgende om vuil en vlekken te verwijderen: 
- Stof: gebruik alleen microvezeldoeken. 
- Vingerafdrukken etc.: gebruik een schoonmaakmiddel voor synthe sche materialen met an sta sche 

eigenschappen. 
 
 
 
(IT) Precauzioni per la sicurezza 

 

 

 

• Questo prodo o è classi ato nel Gruppo di rischio 3 UV-C, a norma IEC 62471. 
• Avvertenza: Questo prodo o eme e radiazioni UV-C. Evitare l'esposizione di occhi e pelle al prodo o non 

schermato. Rispe are le istruzioni di installazione e il manuale opera vo. 
• Avvertenza: I nostri prodo  UV-C non devono essere u zza  in applicazioni o a vità che possono causare e/o 

comportare morte, lesioni personali e/o danni all'ambiente. 
• Avvertenza: prodo  non proge a  e / o des na  ad essere u zza  per disinfe are disposi vi medici o per scopi 

medici; Signify esclude qualsiasi responsabilità per tale uso improprio. 
• Avvertenza: i prodo  non sono dota  di sistemi di protezione e possono essere installa  e u lizza  solo con sistemi 

di sicurezza e protezione adeguate. Il Cliente è responsabile della fornitura e dell'installazione di tali sistemi prima di 
u izzare il Prodo o. 

• Avvertenza: i prodo  sono proge a  e des na  ad essere u zza  in applicazioni professionali. I prodo  non sono 
des na  all'uso in applicazioni domes he. 

• Avvertenza: Le piante possono essere danneggiate dalla radiazione UV-C, alcune piante sono più sensibili di altre. Nei 
test fa  Ficus Benjamina, Ficus Elas a “Robusta”, Sansiferia Lauren  e Peperomia Obtusifolia hanno mostrato una 
buona resistenza ai raggi UV-C. Spegnere le lampade quando non è necessaria la disinfezione. 

• Le lampade contengono mercurio. Se una lam pada si rompe, ven are la stanza per 30 minu  e rimuovere i detri  
preferibilmente indossando i guan . Porre tali ri u  in un sacche o di plas a sigillato e portarli nelle stru ure locali 
di smal mento dei ri u  per il riciclaggio. Non u izzare un aspirapolvere. Seguire le istruzioni del manuale opera vo. 

• L'apparecchio deve essere installato da un ele icista quali ato e cablato in conformità alle più recen  norma ve 
ele r iche IEE o ai requisi  nazionali. 

• Durante l'installazione o la manutenzione dell'apparecchio, u lizzare guan  an sta  per evitare segni 
sull'apparecchio. 

• Per rimuovere sporco e macchie agire come segue: 
- Polvere: u zzare solo panni in micro bra 
- Impronte digitali, ecc.: u lizzare un detergente per materiali sinte  con proprietà an sta he.  
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• UV-C  
• -

 
• 

 
• 

 
• 

 
•  

 
• : -

 
• 

 
• 

 
• 

 
•  

-  
-  

 
 
 
(FR) Précau ons de sécurité 

 

 

 

• Conformément à CEI 62471, ce produit est classé dans le Groupe de risque 3 rela f aux UV-C. 
• en on: ce produit émet les UV-C. Évitez l'exposi on des yeux et de la peau à un produit non p protegé des 

rayonnements direct. Suivez les instruc ons d'installa on et le Guide d'u sateur. 
• en on: Nos produits UV-C ne sont pas des nés à être u sés dans des applica ons ou des ac vités qui peuvent causer 

et/ou entraîner la mort, des blessures corporelles et/ou des dommages à l'environnement. 
• en on: Produits non conçus et/ou des nés à être u sés pour désinfecter des disposi fs médicaux ou à des ns 

médicales ; Signify exclut toute responsabilité pour une telle u isa on incorrecte. 
• en on: Les produits ne sont pas dotés de mesures de protec on et ne doivent être installés et u sés qu'en cas de 

mise en oeuvre de mesures de protec on des personnes appropriées. Le client est responsable de l'acquisi on et de 
l'installa on desdites protec ons avant d'u ser le produit. 

• en on: Les produits sont conçus et des nés à être u sés dans des applica ons professionnelles. Les produits ne sont 
pas des nés à être u sés dans des applica ons grand public ou domes ques. 

• en on: Les plantes peuvent être ectées par les rayons UV-C, certaines plantes étant plus sensibles que d'autres. 
Dans les tests, Ficus Benjamina, Ficus Elas a "Robusta", Sansiferia Lauren  et Peperomia Obtusifolia ont montré une 
bonne résistance aux UV-C. Éteignez les luminaires lorsqu'aucune désinfec on n'est nécessaire. 

• Les lampes con ennent du mercure. Si une lampe se casse, aérez la pièce pendant 30 minutes et éliminez les débris avec 
des gants. Me ez-les dans un sac en plas que fermé et apportez -les à votre centre local de traitement des déchets pour 
recyclage. N'u isez pas d'aspirateur. Veuillez suivre le Guide d'u sateur. 

• Le luminaire doit être installé par un électricien quali é et connecté conformément aux réglementa ons électriques den 
vigueur. 

• Pendant l'installa on ou la maintenance du luminaire, veuillez u ser des gants an sta ques pour éviter les traces sur le 
luminaire. 

• Pour éliminer la saleté et les taches, u sez ce qui suit: 
- Poussière: u sez uniquement des chi ons en micro bre. 
- Traces de doigts, etc.: u lisez un ne oyant aux propriétés an sta ques pour les ma ères synthé ques. 
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(HU) Biztonsági óvintézkedések 

 

 

 

• Az IEC 62471 szabvány szerint ennek a terméknek a besorolása: UV-C 3. kockáza  csoport – magas kockázat. 
• Figyelmeztetés: Ez a termék UV-

Kövesse a telepítési utasításokat és a felhasználói kézikönyvet. 
• Figyelmeztetés: UV -C termékeink hasz  

okozhatják, vagy ehhez vezethetnek. 
• Figyelmeztetés: A termékek nem orvos

 
• Figyelmeztetés: A termékek nincsenek ellátva biztonsági védelemmel

 
• Figyelmeztetés: A termékek professzionál  

 
• Figyelmeztetés: A növényeket befolyásolhatja az UV-C sugárzás, így egyes növények érzékenyebbek, mint mások. A 

tesztekben a Ficus Benjamina, a Ficus Elas a „Robusta”, a Sansiferia Lauren  és a Peperomia Obtusifolia jó 
ellenállást mutato  az UV-  

• A lám

hulladékfeldolgozó létesítmé  
• 

l elvégezni. 
•  

a lámpatestre. 
• A piszok és a foltok eltávolításához kövesse az alábbi utasításokat: 

-  
- Uj

használjon. 
 

 

 

 

 

• -C 3 zgodnie z IEC 62471. 
• : Produkt emituje promieniowanie UV-

 
• : Nasze produkty UV-

 
• 

. 
•  

 
• 

 
• : Promieniowanie UV-

-

-
dezynfekcja. 

• 

odpadów w  
• 

przepisami elektrycznymi IEEE lub wymaganiami krajowymi. 
• 

oprawie. 
•  

-  
- 

antystatycznych. 
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(CZ)  

 

 

 

• -C podle normy IEC 62471. 
• : Tento výrobek emituje UV-

 
• : Naše UV-

 
• 

 
•  

 
•  

 
• : -

Ficus Benjamina, Ficus Elas ca „Robusta“, Sansiferia Lauren i a Peperomia Obtusifolia prokázaly dobrou 
-  

•  

 
• 

 
• ického náboje, abyste na sví dle 

nezanechali o sky. 
•  

-  mikrovlákna. 
- vlastnostmi. 

 
 
(SK)  

 

 

 

• Tento výrobok je zaradený do rizikovej skupiny 3 ultra alového svetla UV- . 
• Varovanie - pôsobeniu 

 
• Varovanie -

denie prostredia. 
• Varovanie  a tak 

 
• Varovanie

 
• Varovanie

 
• Varovanie: -

Benjamina, Ficus 
-  

•  

 
• 

 
•  
•  

-  
-  
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(BG)  

 

 

 

• UV-C . 
• -

 
• -

 
• 

 
• 

 
 

• 

 
• : - -

- -
 

• 

 
•  

-  
• 

 
•  

- . 
- 

 
 
(HR) Mjere opreza 

 

 

 

• UV-C . 
• Upozorenje: Proizvod emi ra UV-C 

 
• Upozorenje: Naši proizvodi s UV-C svjetlom nisu namijenjeni za uporabu u primjenama i ak vnos ma koje 

mogu uzrokova  i/ili doves  do smr , tjelesnih ozljeda i/ili štete za okoliš. 
• Upozorenje: Proizvodi nisu dizajnirani ni  namijenjeni za dezinfekciju medicinskih proizvoda ni  u medicinske 

 
• Upozorenje

mjerama. Kupac je odgovoran za nabavu i instaliranje navedenih zaš tnih sredstava prije upotrebe Proizvoda. 
• Upozorenje: Proizvodi su dizajnirani i namijenjeni za upotrebu u profesionalne svrhe. Proizvodi nisu namijenjeni 

 
• Upozorenje: -

Ficus Benjamina, Ficus Elas ca "Robusta", Sansiferia Lauren i i Peperomia Obtusifolia pokazali dobru otpornost 
na UV-  

• 

otpadom radi recikliranja.  
•  

 
• e rukavice da ne biste ostavljali mrlje. 
•  

- prašina: upotrebljavajte samo tkaninu od mikrovlakana. 
-  
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(EE) Ohutusabinõud 

 

 

 

• See toode kuulub UV-C-kiirguse ohugruppi 3, vastavalt standardile IEC 62471. 
• Hoiatus: see toode kiirgab UV-C kiirgust. Väl ge varjestamata toote kokkupuutumist silmade või nahaga. 

Järgige paigaldusjuhiseid ja kasutusjuhendit. 
• Hoiatus: Meie UV-C tooted pole mõeldud kasutamiseks rakendustes või tegevustes, mis võivad põhjustad 

surma, vigastusi ja/või keskkonnakahjustusi. 
• Hoiatus: ei tohi kasutada tooteid, mis pole mõeldud desin tseerimiseks meditsiiniseadmetes või pole mõeldud 

kasutamiseks meditsiinilistel eesmärkidel; Signify välistab igasuguse vastutuse sellise väära kasutamise eest. 
• Hoiatus: Tooted ei ole varustatud kaitsemeetmetega. Paigaldada ja kasutada  kooskõlas asjakohaste 

kaitsemeetmetega. Klient vastutab nimetatud kaitsemeetmete hankimise ja paigaldamise eest enne toote 
kasutamist. 

• Hoiatus: tooted on loodud ja mõeldud kasutamiseks professionaalsetes rakendustes. Tooted ei ole mõeldud 
kasutamiseks tarbijate või kodumajapidamiste jaoks. 

• Hoiatus: UV-C kiirgus võib taimi mõjutada, kusjuures mõned taimed on tundlikumad kui teised. Tes des 
näitasid Ficus Benjamina, Ficus Elas ca “Robusta”, Sansiferia Lauren  ja Peperomia Obtusifolia head 
vastupidavust UV-C kiirguse suhtes. Kui  

• Lambid sisaldavad elavhõbedat. Kui lamp puruneb, õhutage ruumi vähemalt 30 minu t ja eemaldage katkised 
osad, soovitatavalt kinnas tega. Pange need suletud kileko  ja viige kohalikku jäätmete kogumispunk . Ärge 
kasutage tolmuimejat. Järgige kasutusjuhendit. 

• 
elektrimäärustele või riiklikele nõuetele. 

• Valgus  paigaldamise või hooldamise ajal kasutage an staa si kindaid, väl maks plekkide tekkimist valgus l. 
• Mustuse ja plekkide eemaldamiseks kasutage järgmiseid vahendeid: 

- Tolm: ainult mikrokiudlapid. 
-  omadused. 

 

(LV)  

 

 

 

• UV-C . 
• UV-C 

 
• UV-C 

p  
• 

izmantošanu. 
• 

produkta lietošanas. 
• 

 
• : - jamina, 

-
 

• 

 
• Gaismekli ir 

 
• 

 
•  

- . 
-  
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(LT) Atsargumo  

 

 

 

• Šis produktas priskiriamas UV-C rizikos grupei 3 pagal IEC 62471. 
• 

instrukcijomis ir vartotojo vadovu. 
• -

 
• :  Produktai nesukur  ir/arba neskir  dezinfekuo   medicinos prietaisus bei naudo  medicinos kslais; 

 
• mi bei naudojami k su a nkamomis 

 
•  naudo  

 
• : UV-

Ficus Benjamina, Ficus Elas ca “Robusta”, Sansiferia Lauren i and Peperomia Obtusif
-C. Išjunkite šviestuvus, kai nereikia dezinfekuo . 

•  ne trumpiau nei 30 min. 

 
• . 
• i nacionalinius reikalavimus. 
• 

 
•  

- naudokite k mikropluošto audinius. 
- 

 
 
(RO)  

 

 

 

• Acest produs este clas cat în Grupul de risc 3 UV-C . 
• Aver sment -

 
• Aver sment: Produsele noastre cu UV-  

 
• Aver sment: Produsele nu sunt des nate pentru a  folosite la dezinfectarea echipamentelor medicale sau în 

 
• Aver sment: Produsele 

 înainte de a u iza Produsul. 
• Aver sment

des nate uzului casnic. 
• Aver sment: -C, iar unele plante sunt mai sensibile decât altele. La teste 

-  
• 

-le într - -
 

• 
 

• -tsita ce pentru a evita 
 

•  
- . 
- Amprente etc.:  
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(FI) Turvatoimet 

 

 

 

• Tämä tuote kuuluu IEC 62471 -standardin UV-C-riskiryhmä 3:een. 
• Varoitus: Tästä tuo eesta lähtee UV -C-säteilyä. Vältä silmien ja ihon al stumista suojaama om tuo eelle. 

Seuraa asennus- ja käy öohjeita. 
• Varoitus: UV-C-tuo eitamme ei ole tarkoite u käyte äväksi tavoilla, jotka voivat aihe aa ja/tai johtaa 

kuolemaan, henkilövahinkoihin ja/tai vahingoi aa ympäristöä. 
• Varoitus: tuo eita ei ole tarkoite  käyte äväksi lääke eteellisten lai eiden desin oin in tai lääke eteellisiin 

tarkoituksiin. Signify ei ole vastuussa epäsopivasta käytöstä. 
• Varoitus: tuo eita ei toimiteta suojien kanssa. Tuo eiden käy ö ja as entaminen saa aa edelly ää sopivan 

suojauksen asentamista. Asiakas on vastuussa suojauksen asentamisesta ja hankkimisesta ennen tuo eiden 
käy öä. 

• Varoitus: tuo eet on suunniteltu käyte äväksi amma sovelluksissa. Tuo eita ei ole tarkoite  käyte äväksi 
yksi äisten kul ajien käy ökohteissa.  

• Varoitus: Jotkut kasvit saa avat olla herkempiä UV-C-säteilylle. Limoviikuna, kumiviikuna, isoanopinkieli ja 
amerikanmuori ovat osoi autuneet kestävän hyvin UV-C-säteilyä.  Sammuta valaisimet, kun desin oinnille ei 
ole tarve a. 

• Lamput sisältävät elohopeaa. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huone a 30 minuu n ajan ja poista rikkoutune 
osat, mieluiten käsineill ä. Laita ne sulje avaan muovipussiin ja vie se paikalliseen jätehuoltoon kierräte äväksi. 
Älä käytä pölynimuria. Seuraa käy öohjeita. 

• Valaisimen tulee asentaa pätevä sähköasentaja ja johdotus tulee suori aa viimeisimpien IEE sähkömääräysten 
tai kansallisten vaa usten mukaises . 

• Valaisimen asennuksen tai huoltamisen aikana, käytä an staa sia käsineitä, jo a väl äisit valaisimen 
tahrimisen. 

• Lian ja tahrojen poistamiseen mene ele seuraavas : 
- Pöly: käytä vain mikrokuitukankaita. 
- Sormenjäljet jne.: Käytä syntee sille materiaaleille tarkoite a puhdistusaine a, jolla on an s taa sia 

ominaisuuksia. 
 
(SI) Varnostni ukrepi 

 

 

 

• UV-C  
• Opozorilo: Ta izdelek oddaja UV-C 

 
• Opozorilo: Naši UV-

privedejo do smr , telesnih poškodb in/ali škodo okolju. 
• Opozorilo

 
• Opozorilo

izdelka. 
• Opozorilo: Izdelki so zasnovani in namenjeni za profesionalno up

uporabo. 
• Opozorilo: UV-

tes h so Ficus Benjamina, Ficus Elas ca "Robusta", Sansiferia Lauren  in Peperomia Obtusifolia pokazali dobro 
odpornost na UV-  

• 
te in jih odnesite v lokalne odpadne prostore na recikliranje. 

Ne uporabljajte sesalnika. Upoštevajte navodila za uporabo. 
• 

nacionalnimi zahtevami. 
• 

sve ki. 
•  

- Prah: uporabljajte samo krpe iz mikro vlaken 
- Prstni od si itd .:  
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(RS) Mere opreza 

 

 

 

• Ovaj proizvod spada u 3. grupu rizika od UV- . 
• Upozorenje: Proizvod emituje UV-C svetlo. 

 
• Upozorenje: Naši UV-C proizvodi nisu namenjeni za upotrebu u primenama i ak vnos ma koje mogu uzrokova  i/ ili 

doves  do smr  telesnih povreda i/ili štete za okolinu. 
• Upozorenje

 
• Upozorenje: Proizvodi nisu ispor

zaš tama. Kupac snosi odgovornost za nabavku i instaliranje pomenu h zaš ta pre puštanja Proizvoda u rad. 
• Upozorenje: Proizvodi su napravljeni i namenjeni za primenu u profesionalne svrhe. Proizvodi nisu namenjeni za 

 
• Upozorenje: UV-

Ficus Elas a “Robusta”, Sansiferia Lauren  i Peperomia Obtusifolia pokazale dobru otpornost na UV-
sve jke kada dezinfekcija nije potrebna. 

• 
te je i odnesite na lokalno mesto za upravljanje otpadom radi 

. 
• 

energiji u okviru programa IEE ili prema nacionalnim propisima. 
•  
•  

- mikro- ber krpu. 
- . 
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